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a Altura de depresión del canal 
# tragantes Cantidad de tragantes 
Q Caudal a sección llena 
q Caudal a sección parcial 
cms Centímetros 
c Coeficiente de escorrentía parcial 
C Coeficiente de escorrentía promedio 
n Coeficiente de rugosidad 
n Constante en función de la estación y periodo de 
retorno 
KT Constante para tragantes sistema internacional 
Ku Constante para tragantes sistema internacional 
CTf Cota de terreno final 
CTi Cota de terreno inicial 
CIE Cota invert de entrada 
CIS Cota invert de salida 
D Diámetro 
Ø Diámetro 
DH Distancia horizontal 
DHD Distancia horizontal de diseño 
Dot Dotación 




lts/hab/día Litros por habitante por día 
lts/sg Litros por segundo 
mts Metros 
mts2 Metros cuadrados 
mts3/sg Metros cúbicos por segundo 
mtub Metros de tubería 
mts/sg Metros por segundo 
min Minutos 
Habs Número de habitantes 
habs. futuro Número de habitantes a futuro 
PVP Pozo de visita pluvial 
PVS Pozo de visita sanitario 
pulg Pulgadas 
d Tirante de agua 
V Velocidad a sección llena 







Aguas residuales Desperdicios líquidos y sólidos transportados por 
agua provenientes de viviendas, establecimientos 
industriales y comerciales. 
 
Alcantarillado Sistema formado por obras accesorias, tuberías o 
conductos, generalmente cerrados, que no trabajan a 
presión y que conducen aguas residuales o pluviales. 
 
Alcantarillado Sistema compuesto por todas las obras  destinadas  a 
pluvial  a la recolección y transporte del agua de lluvia. 
 
Alcantarillado Sistema  compuesto  por  todas  las obras destinadas 
sanitario  a la recolección y transporte del agua de residual. 
 
Caudal Cantidad de agua que brota de un manantial o 
cantidad de aguas negras producto del uso humano, 
por unidad de tiempo. 
 
Colector Conjunto de tuberías, canales, pozos de visita y obras 
accesorias que sirven para el desalojo de aguas 
negras o aguas de lluvia, pluviales. 
 
Conexión Es   un  sistema  de  drenaje  dentro  del  domicilio  que 
domiciliar  conduce las aguas residuales fuera de la vivienda. 
 
XII 
Cuenca Territorio cuyas aguas corren hacia un punto. 
 
Descarga Lugar donde se desfogan las aguas residuales 
provenientes de un colector, las cuales pueden estar 
crudas o tratadas. 
 
Dotación Cantidad de agua que una persona necesita por día 
para satisfacer sus necesidades y que se expresa en 
litros por habitante al día. 
 
Escorrentía Fenómeno que se conoce como el efecto de que el 
agua escurra sobre el suelo y no se filtre. 
 
Federal Aviation Es responsable por la seguridad y las regulaciones de 
Administration  aviación. Opera el sistema de control del tráfico en el 
espacio aéreo. 
 
Infiltración Introducción de un líquido entre los poros de un sólido. 
 
Infom Instituto Nacional de Fomento Municipal. 
 
Pozo de visita Estructura subterránea que es utilizada para cambios 
de dirección, pendiente, diámetro, unión de tuberías, 
inicio de un tramo de y para limpieza de la red de 
alcantarillado. 
 
Tirante Altura del flujo sanitario que abarca una sección 
parcial de tubería. 
 
XIII 
Topografía Arte de representar un terreno en un plano, con su 
forma, dimensiones y relieve. 
 
Tragante Son estructuras de concreto cuyo propósito es captar 
la precipitación y dar acceso a la red de alcantarillado 
 
Tratamiento Proceso por medio del cual se eliminan las impurezas 










El presente documento comprende el diseño de la red de alcantarillado 
sanitario y pluvial, el cual consta de una red principal y el diseño para las colonias: 
La Arenera, El Edén I y II, Valles De Promisión y San José La Laguna, del 
municipio de Villa Nueva, del departamento de Guatemala. 
 
En el capítulo 1 se describen los resultados obtenidos de la fase de 
investigación, todo lo concerniente a la monografía del lugar, información acerca 
de la población, servicios y recursos existentes; situación actual de la población 
(salud y educación), y todo lo referente a su geografía, como la topografía, 
aspectos climáticos, entre otros. El capítulo 2 contiene todos los parámetros, 
metodología y proceso para el diseño de ambos sistemas de alcantarillado. 
 
El sistema de alcantarillado sanitario está conformado por 123 pozos de 
visita de 1,25 y 1,50 metros de diámetro, con tubería de PVC de 6, 8, 10, 12 y   
15 ” de diámetro beneficiando a un aproximado de 5 000 habitantes, con una 
longitud aproximada de 5,88 kilómetros.  
 
El sistema de alcantarillado pluvial está conformado por 123 pozos de visita 
de 1,50, 1,75 y 2,00 metros de diámetro, con tubería de PVC de 10, 12, 15, 18, 












Diseñar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial para las colonias 




1. Desarrollar un diagnóstico de las necesidades a suplir por medio de una 
investigación monográfica y de campo. 
 
2. Proporcionar un estudio técnico, conformado por planos, presupuesto y 
memoria de cálculo del diseño de ambos sistemas de alcantarillado. 
 
3. Establecer la importancia del buen mantenimiento de la red de drenajes 









La falta de un sistema de recolección y disposición de desechos orgánicos 
y aguas residuales genera contaminación y riesgos de enfermedad, asimismo, 
impide alcanzar las condiciones para el desarrollo y mejoramiento del nivel de 
vida de las personas. Los sistemas de alcantarillado sanitario nacen de esta 
necesidad, permiten tomar las medidas que garantizan una verdadera condición 
de desarrollo social, disminuyen la proliferación de enfermedades 
gastrointestinales y contribuyen a la reducción en la alteración del sistema hídrico 
por medio de un adecuado manejo y disposición del tratamiento. 
 
De manera similar los sistemas de alcantarillado pluvial contribuyen al 
desarrollo, ya que buscan controlar el comportamiento de la precipitación, debido 
a que produce escorrentías y cuando las pendientes de las calles son 
pronunciadas, el agua pluvial provoca erosión e inundaciones, lo cual obstaculiza 
la circulación de vehículos, produciendo accidentes. Este tipo de problema es el 
que se pretende solventar con la implementación de un sistema de alcantarillado 
pluvial. 
 
Con la implementación de estos proyectos se pretende solventar los 
problemas previamente mencionados, por medio del uso de conceptos 
fundamentales de diseño, costos y planificación, para la ingeniería civil en cada 











1.1. Monografía del lugar 
 
Villa Nueva es uno de los 17 municipios que conforman el departamento de 
Guatemala. A continuación, se presentan los aspectos relevantes para el análisis 
de su situación actual. 
 
1.1.1. Antecedentes históricos 
 
Villa Nueva surge como un poblado en el periodo hispánico, por decreto de 
la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala de 8 de noviembre de 1839 
cuando se formó el distrito de Amatitlán, en cuyo artículo 1º se menciona a Villa 
Nueva. 
 
El distrito cambió su nombre y categoría a departamento, según el acuerdo 
del Organismo Ejecutivo del 8 de mayo de 1866. El departamento de Amatitlán 
fue suprimido por el decreto legislativo 2 081 del 29 de abril de 1935, con el 
publíquese y cúmplase del Organismo Ejecutivo del 2 de mayo del mismo año. 
Al tenor de su artículo segundo Villa Nueva se incorporó al departamento de 
Guatemala. 
 
Conforme a documentos del siglo XVIII, el 9 de octubre de 1762 en la 
primitiva Petapa y debido a fuertes lluvias, bajó un torrente de un cerro cercano 
a la población, la cual arrasó, perdiendo la vida unos 83 habitantes, librándose el 
resto de la población. Convenido el traslado, la misma se pasó hacia el noroeste, 
sobre las lomas de la cordillera, donde se refundó con el nombre Nuestra Señora 
2 
 
de la Concepción de las Mesas, en terrenos que fueron de Don Tomas de 
Barillas, tierras que poseía y cedió Blas de Rivera. En el transcurso de los años, 
el poblado cambió su nombre por Villa Nueva. 
 
1.1.2. Localización y ubicación geográfica 
 
Villa Nueva es uno de los municipios que conforman la región metropolitana, 
se encuentra ubicado dentro del sector que territorialmente se le denomina Área 
Metropolitana de Guatemala. Se encuentra localizada a 16 kilómetros al sur de 
la ciudad capital sobre la carretera internacional CA-9 Sur. Su ubicación con 
respecto a los meridianos y los trópicos corresponde a una latitud de 14° 31’ 32’’ 
y una longitud de 90° 35’ 15’’. 
 








1.1.3. Extensión territorial 
 
Su extensión territorial es de 114 kilómetros cuadrados, con una población 
de alrededor de 800 mil a 1 millón de personas. 
 
1.1.4. Límites y colindancias 
 
Se encuentra delimitado bajo los siguientes municipios: 
 
 Al norte: municipio de Mixco y Guatemala. 
 Al este: municipio de San Miguel Petapa. 
 Al sur: municipio de Amatitlán. 
 Al oeste: municipios de Magdalena Milpas Altas, Santa Lucia Milpas Altas, 




La meseta en donde se asienta el casco urbano del municipio está ubicada 
en la parte donde se conforman depresiones entre montañas y coinciden con la 
limitación de grandes cañones, conocidos como barrancos. Esta meseta se 
caracteriza por tener una topografía accidentada; posee terrenos de relieve 
ondulado, accidentados y escarpados. 
 
Geomorfológicamente, el territorio en cuestión está constituido por mantos 
de material piroclástico (cenizas, piedra pómez y tobas volcánicas) que han 
formado laderas onduladas con pendientes suaves, inclinadas entre 5 º a 16 º y 







El municipio de Villa Nueva se ubica dentro de la meseta que drena a la 
cuenca del Río María Linda perteneciente a la vertiente del Pacífico, por medio 
del río Villa Lobos hacia el Lago de Amatitlán. 
 
Las características principales del área están definidas por el río Platanitos, 
debido a que es el que recarga los acuíferos de la zona; este nace en el municipio 
de San Lucas Sacatepéquez a una altura aproximada de 2 500 msnm.  
 
Dentro de los accidentes hidrológicos del municipio se encuentran: 
 
 Ríos: Mashul, Parrameño, Platanitos, Villa Lobos y San Lucas 




La temperatura media es de aproximadamente 19,20 ºC. La temperatura 
máxima promedio alcanza un valor de 24,20 ºC en promedio. La temperatura 
mínima promedio desciende hasta los 14,40 ºC. La temperatura máxima absoluta 
está alrededor de 27,70 ºC. La humedad relativa media se encuentra entre 76 y 
80 %. El patrón de lluvia varía entre los 998,3 y 1 079,5 milímetros por año. La 
velocidad del viento alcanza una velocidad de 1,7 hasta 10,2 kilómetros por hora. 
En promedio el punto de rocío es de 12 °C. La nubosidad del municipio se 







Según el Censo INE de 1994, la población llegó a 192 069 habitantes. De 
ese total 92 825 equivalente al 48,3 % son hombres y 99 244 son mujeres 
haciendo un 51,7 % restante. Con base al último censo de 2002 la población del 
municipio reportada es de 335 901 habitantes, y la información disgregada por 
sexo reporta 171 771 hombres y 184 130 mujeres. Se observa un crecimiento 





Uno de los fines de la educación es impulsar el conocimiento de la ciencia 
y la tecnología moderna, como medio para preservar su entorno ecológico, o 
modificado planificadamente a favor del hombre y de contribuir a la adquisición 
de conocimientos, formación y desarrollo de aptitudes habilidades, motivaciones, 
convicciones y capacidades que permitan la formación de un ciudadano apto 
para determinar las causas y efectos de los problemas del medio ambiente, y 
haga posible, con su aporte y su participación activa, en el mejoramiento y 
protección del medio en que se desarrolla. 
 
Actualmente existen 294 establecimientos de nivel diversificado, 204 
establecimientos de nivel básico y 582 establecimientos de nivel preprimario y 





1.1.10. Servicios públicos e institucionales 
 
Villa Nueva, al ser uno de los principales municipios de Guatemala posee 
los servicios básicos para satisfacer las necesidades de la población, siendo 
estos: 
 
 Energía eléctrica. 
 Agua potable. 
 Drenajes y asfalto. 
 Correos y telefonía. 
 Servicios de taxi, buses urbanos y extraurbanos. 
 Colegios, escuelas, institutos de segunda enseñanza. 
 Áreas recreativas como salas de cine, canchas polideportivas, estadio, 
centros comerciales, restaurantes. 
 Mercado, pensiones, hospitales privados, clínicas médicas particulares, 
centro de salud, estación de bomberos, cementerios, bancos estatales y 
privados, monumentos históricos, plaza central y varios edificios 
municipales. 
 Instituciones como la Comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC), Policía 
Municipal (PM), Policía Municipal de Tránsito (PMT), Sede del Ministerio 
Público, Centro de Justicia, Juzgado de Familia. 







Los diferentes servicios de salud que se brindan a través del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, son los de consulta externa de enfermedad 
común, vacunación en plan horizontal, control del niño sano, control del 
embarazo y postparto, planificación familiar y atención de emergencias y 
accidentes. Si se cuenta con medicamentos, se proporciona el tratamiento 
completo en forma gratuita; de lo contrario, el paciente tiene que comprarlos. Se 
pagan cuotas mínimas por algunos servicios. 
 
En general, tanto los servicios públicos como privados, son escasos y no 
son suficientes para satisfacer a la población que se debe atender, ya que la 
mayoría de personas que necesitan estos servicios recurren al Hospital de 
Amatitlán a donde deben movilizarse para ser atendidos, así mismo, las 
emergencias son referidas a este centro hospitalario o a otros de la ciudad capital.  
 
De acuerdo a datos proporcionados por el INE, el 10 % de la población 
padece de enfermedades infecto contagiosas y de las vías respiratorias. Estos 
datos fueron corroborados por el informe de Indicadores Básicos de Situación de 
Salud del Área Sur del departamento de Guatemala que indica que las 
enfermedades más recurrentes son: neumonía, amigdalitis, diarrea, parasitismo 












2.1. Diseño del sistema de alcantarillado sanitario 
 
A continuación, se describen todos los elementos tomados en cuenta para 
el diseño del sistema de alcantarillado sanitario. 
 
2.1.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto abarca el diseño del sistema de alcantarillado sanitario, el cual 
se constituye con una red principal y ramales secundarios de una longitud 
aproximada de 5,88 kilómetros, basado en las especificaciones técnicas del 
Reglamento para diseño y construcción de drenajes de la ciudad de Guatemala 
y del Instituto de Fomento Municipal. Para un periodo de diseño de 25 años, dicho 
sistema tendrá un tratamiento previo a la descarga. 
 
El sistema está conformado por 123 pozos de visita de 1,25 y 1,50 metros 
de diámetro, con tubería de PVC de 6, 8, 10, 12 y 15 ” de diámetro, beneficiando 
a un aproximado de 5 000 habitantes. 
 
2.1.2. Levantamiento topográfico 
 
Se define como un conjunto de procedimientos realizados sobre un terreno 
con instrumentos adecuados para llevar a cabo una correcta representación 
gráfica o un plano. Dentro de un levantamiento topográfico se debe tomar en 






Es la rama de la topografía que se especializa en determinar las formas y 
alturas del terreno en sentido vertical. Dichas alturas se encuentran referenciadas 
a un mismo plano común, pudiendo ser este la altura al nivel del mar. Para este 
proyecto se hizo uso del método de nivelación compuesta referenciado a un 




Se denomina a la serie de trabajos realizados para la recolección de datos 
geométricos que permitan la representación de la superficie terrestre proyectada 
en un plano horizontal. El método empleado para este proyecto es de 
conservación de azimut siendo el equipo utilizado: 
 
 Estación total 
 Plomadas 
 Brújula 




2.1.3. Normas de diseño de alcantarillado sanitario 
 
Las normas de diseño establecen parámetros que bajo su cumplimiento 
garantizan el correcto funcionamiento del sistema a implementar, para un sistema 





2.1.3.1. Velocidad máxima y mínima 
 
La velocidad del flujo se ve afectada por diversas variables como son la 
pendiente del terreno, el diámetro y material de la tubería. Esta se determina por 
medio de la ecuación de Manning y de las relaciones hidráulicas para conductos 
circulares (q/Q, v/V y d/D). 
 
El diseño del proyecto se realizó con tubería de PVC, siendo las velocidades 
máxima y mínima según el Reglamento para diseño y construcción de drenajes 
de la ciudad de Guatemala, de 3,00 mts/sg como máximo para no permitir el 
desgaste de la tubería por erosión, y de 0,60 mts/sg como mínimo para permitir 
el arrastre del material sólido y sedimentado. 
 
2.1.3.2. Tirante máximo y mínimo 
 
El tirante (d/D) es la profundidad que adquiere el flujo dentro de la tubería, 
este debe poseer una profundidad mínima del 10 % del diámetro de la tubería 
para que se cree arrastre de sólidos y sedimentos y un máximo del 75 %, debido 
a que los alcantarillados funcionan como canales abiertos, por lo que no trabajan 
a presión. 
 
2.1.3.3. Periodo de diseño 
 
Es el lapso en el cual se garantiza el correcto funcionamiento del sistema 
de alcantarillado. Una vez cumplido este, se debe rehabilitar o readecuar, ya que 
se ve afectado directamente por la tasa de crecimiento poblacional y la vida útil 
de los materiales, por lo cual deja de funcionar de manera adecuada y eficiente. 




2.1.3.4. Pozos de visita 
 
Son elementos que permiten la inspección y mantenimiento de las redes de 
alcantarillado, están compuestos de una sección de forma cilíndrica y de cono 
truncado de ladrillo tayuyo con brocal y tapadera de concreto reforzado. Su 
ubicación será bajo los siguientes criterios: 
 
 Al inicio de cada tramo 
 En cambios de dirección en el plano horizontal 
 En distancias no mayores a 100 metros en trayectoria recta 
 En cambios del diámetro de tubería 
 En cambios de pendiente 




El diámetro interno del pozo de visita se diseña en base al diámetro de la 









Fuente: Parámetros de Municipalidad de Villa Nueva. 
 
2.1.3.4.2. Refuerzo estructural 
 
Dependiendo de la profundidad que presenten los pozos de visita se pueden 
clasificar de tres tipos, los cuales son: 
 




Fuente: Parámetros de Municipalidad de Villa Nueva. 















Altura (mts.) Tipo de Estructura
0 - 4 Sin refuerzo
4 - 6 Con refuerzo




2.1.3.4.3. Disipadores de energía 
 
Los disipadores de energía son elementos que permiten reducir 
drásticamente la energía cinética, en este caso de un fluido. El uso de estos 
elementos se hace necesario cuando la diferencia entre la cota de entrada y de 
salida del pozo de visita es muy grande (mayor a 25 cms.), debido a que puede 
causar daños a la estructura. Se pueden presentar 2 situaciones, siendo estas: 
 
 Caso 1 
Cuando la diferencia entre la cota invert de entrada y de salida produce una 
caída mayor a 25 cms pero menor a 76 cms, se debe emplear un colchón de 
agua de 20 cms de profundidad. 
 
 Caso 2 
Cuando la diferencia entre la cota invert de entrada y de salida produce una 





Figura 2. Estructura de pozo de visita 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD, 2017. 
 
2.1.3.5. Diámetros mínimos de tubería 
 
De acuerdo con las especiaciones técnicas del Reglamento para diseño y 
construcción de drenajes de la ciudad de Guatemala, el diámetro mínimo para 
tubería de PVC debe ser de 6 “, esto con el fin de evitar posibles obstrucciones 
de la tubería. 
 
Para las conexiones domiciliares establece que debe ser un diámetro 




2.1.3.6. Profundidad y ancho de zanja 
 
La profundidad de la tubería se determina por medio del cálculo de las cotas 
invert, esta debe poseer una altura que permita garantizar la correcta transmisión 
de las cargas vivas al suelo para no dañar la tubería, se estableció que debe ser 
de al menos 1,20 metros de recubrimiento en área donde circulen vehículos 
pesados, pudiendo ser menor en áreas de tráfico liviano. 
 
Al mismo tiempo, el ancho de zanja debe ser lo suficiente que permita los 
trabajos para la conformación del fondo y la colocación de la tubería, como se 
expresa en la siguiente tabla. 
 




Fuente: Reglamento para diseño y construcción de drenajes 
 de la ciudad de Guatemala. p. 11. 
 

















2.1.4. Diseño del sistema 
 
A continuación, se presentan todos los cálculos realizados para la 
determinación de las variables relevantes para el diseño de un sistema de 
alcantarillado, siendo estas: 
 
2.1.4.1. Cálculo de población futura 
 
La determinación de la población futura del sector se realizó por medio del 
método geométrico, ya que proporciona un dato bastante aproximado a la 
realidad del lugar.   Para dicho proyecto se aplicó una tasa de crecimiento del      
3 %, aplicando la siguiente fórmula: 
 




Pf = población futura 
Po = población actual 
R = tasa de crecimiento anual 







La dotación es la cantidad de agua que necesita un habitante en un día para 
satisfacer sus necesidades básicas y cotidianas. Para este proyecto se determinó 
que la cantidad adecuada para suplir esta necesidad es de 150 lts/hab/día. 
 
2.1.4.3. Factor de retorno 
 
El factor de retorno es el porcentaje de agua consumida que ingresa a la 
red de drenaje; el cual, para dicho proyecto, se estimó que será de un 85 %, 
debido a las características del lugar.   
 
2.1.4.4. Caudal sanitario 
 
Está conformado por los diferentes caudales que se integran a un mismo 
sistema de alcantarillado, siendo los caudales que tributan: 
 
Qs = Qdom + Qinf + Qci + Qcom + Qind 
 
Donde: 
Qdom = caudal domiciliar [Lts/sg] 
Qinf = caudal de infiltración [Lts/sg] 
Qci = caudal de conexiones ilícitas [Lts/sg] 
Qcom = caudal comercial [Lts/sg] 





2.1.4.4.1. Caudal domiciliar 
 
Es la contribución de aguas servidas, producto del uso doméstico, por lo 










Qdom = caudal domiciliar [Lts/sg] 
Dot = dotación [Lts/sg] 
Habs = número de habitantes 
FR = factor de retorno 
 
2.1.4.4.2. Caudal de infiltración 
 
Es el caudal proveniente del agua de escorrentía o del nivel freático que 









Qinf = caudal de infiltración [Lts/sg] 
FDI = factor de infiltración, varía entre 12 000 y 18 000 lts/km/día 
mtub = metros de tubería 
Casas = número de viviendas 
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2.1.4.4.3. Caudal de conexiones ilícitas 
 
Se produce por la contribución de los sistemas de agua pluvial de las 
viviendas que están conectados a la red de alcantarillado sanitario. Para esto se 
adoptó el caudal propuesto por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria 
de una dotación de 50 lts/hab-día, puesto que las características de aquel lugar 







Qci = caudal de conexiones ilícitas [Lts/sg] 
Dot = 50 lts/hab/día 
Habs = número de habitantes 
 
2.1.4.4.4. Caudal comercial 
 
Es el agua de desecho producida por actividades de comercio como 
restaurantes, hoteles, comercios, entre otros. Dependiendo de la actividad 
comercial la dotación varía, para esto se adoptó el caudal propuesto por la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria de una dotación de 0,50 lts/sg/Ha. 
Esto es para zonas urbanas. 
 
Qcom  = Dot ∗ A 
 
Donde: 
Qcom = caudal comercial [Lts/sg] 
Dot = dotación de comercios [Lts/sg*Ha] 




2.1.4.4.5. Caudal industrial 
 
Es el agua servida producida de toda actividad industrial, tales como 
industrias textiles, de alimentos, entre otros. Dependiendo de la actividad 
comercial la dotación varia, para esto se adoptó el caudal propuesto por la 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria de una dotación de 1,50 lts/sg/Ha, 
esto es para zonas urbanas. 
 
Qind  = Dot ∗ A 
 
Donde: 
Qind = caudal industrial [Lts/sg] 
Dot = dotación para industrias [Lts/sg*Ha] 
A = área de industria en hectáreas [Ha] 
 
2.1.4.5. Factor de caudal medio 
 
Este factor registra la cantidad de caudal sanitario por habitante que se 
produce en el día, su rango debe oscilar entre 0,002 y 0,005 ya que si se exceden 
estos límites se puede incurrir en un subdiseño o sobrediseño. Se determina de 








Qs = caudal sanitario [Lts/sg] 





2.1.4.6. Factor de Harmond 
 
También conocido como factor de flujo instantáneo, determina la 
probabilidad de que en un momento determinado gran cantidad de usuarios 
utilicen el sistema, lo cual puede obstaculizar el flujo de agua, por lo que esto 








FH = factor de Harmond 
Pf = población futura 
 
2.1.4.7. Caudal de diseño 
 
Es el valor de caudal que debe transportar el sistema en cualquier punto de 
la red, del cual se determinarán las condiciones hidráulicas con las que debe 
cumplir. 
 
Qd = Habs ∗ FQM ∗  FH 
 
Donde: 
Qd = caudal de diseño [Lts/sg] 
Habs = número de habitantes actual o futuro 
FQM = factor de caudal medio 





2.1.4.8. Diseño de secciones y pendientes 
 
Para el diseño del sistema de alcantarillado se requiere de los valores 
correspondientes de velocidad y caudal para una sección llena de tubería.  
 
Por medio de la ecuación de Manning para flujos en canales abiertos y las 
relaciones hidráulicas para conductos circulares, es posible determinar los 
diámetros, pendientes y cotas que la tubería debe utilizar en cada tramo.  
 
2.1.4.8.1. Ecuación de Manning 
 
El flujo dentro de un sistema de alcantarillado funciona de la misma manera 
que en canales abiertos, por lo que es posible hacer uso la ecuación de Manning 











Partiendo de esta ecuación se obtiene, para secciones circulares totalmente 
















V = velocidad [mts/sg] 
n = coeficiente de rugosidad del material 
RH = radio hidráulico de la sección [mts] 
D = diámetro de la sección [mts] 
S = pendiente de la tubería [mts/mts] 
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2.1.4.8.2. Relaciones Hidráulicas 
 
Por medio de la ecuación de Manning se establecieron relaciones entre el 
flujo dentro de una sección totalmente llena y una sección parcialmente llena.  
 
Estas relaciones se obtuvieron determinando las características de cada 
flujo (caudal, velocidad y altura) y se obtuvo una serie de datos que 
interrelacionan cada uno de dichos datos, partiendo de la relación entre el caudal 
a sección parcial y el caudal a sección llena (q/Q). 
 
Este método consiste en determinar la relación entre el caudal del flujo de 
la sección parcial y la sección llena (q/Q) buscando el valor más cercano; luego 
se toman las relaciones de velocidad (v/V) y tirante (d/D) entre dichas secciones 
y, una vez obtenida la velocidad de la sección llena, se obtienen los datos 









d/D a/A v/V q/Q d/D a/A v/V q/Q
0,0100 0,0017 0,0880 0,00015 0,1025 0,0540 0,4080 0,02202
0,0125 0,0237 0,1030 0,00024 0,1050 0,0558 0,4140 0,02312
0,0150 0,0031 0,1160 0,00036 0,1075 0,0578 0,4200 0,02429
0,0175 0,0039 0,1290 0,00050 0,1100 0,0599 0,4260 0,02550
0,0200 0,0048 0,1410 0,00067 0,1125 0,0619 0,4320 0,02672
0,0225 0,0057 0,1520 0,00087 0,1150 0,0639 0,4390 0,02804
0,0250 0,0067 0,1630 0,00108 0,1175 0,0659 0,4440 0,02926
0,0275 0,0077 0,1740 0,00134 0,1200 0,0680 0,4500 0,03059
0,0300 0,0087 0,1840 0,00161 0,1225 0,0701 0,4560 0,03194
0,0325 0,0099 0,1940 0,00191 0,1250 0,0721 0,4630 0,03340
0,0350 0,0110 0,2030 0,00223 0,1275 0,0743 0,4680 0,03475
0,0375 0,0122 0,2120 0,00258 0,1300 0,0764 0,4730 0,03614
0,0400 0,0134 0,2210 0,00223 0,1325 0,0786 0,4790 0,03763
0,0425 0,0147 0,2300 0,00338 0,1350 0,0807 0,4840 0,03906
0,0450 0,0160 0,2390 0,00382 0,1375 0,0829 0,4900 0,04062
0,0475 0,0173 0,2480 0,00430 0,1400 0,0851 0,4950 0,04212
0,0500 0,0187 0,2560 0,00479 0,1425 0,0873 0,5010 0,04375
0,0525 0,0201 0,2640 0,00531 0,1450 0,0895 0,5070 0,04570
0,0550 0,0215 0,2730 0,00588 0,1475 0,0913 0,5110 0,04665
0,0575 0,0230 0,2710 0,00646 0,1500 0,0941 0,5170 0,04863
0,0600 0,0245 0,2890 0,00708 0,1525 0,0964 0,5220 0,05031
0,0625 0,0260 0,2970 0,00773 0,1550 0,0986 0,5280 0,05208
0,0650 0,0276 0,3050 0,00841 0,1575 0,1010 0,5330 0,05381
0,0675 0,0292 0,3120 0,00910 0,1600 0,1033 0,5380 0,05556
0,0700 0,0308 0,3200 0,00985 0,1650 0,1080 0,5480 0,05916
0,0725 0,0323 0,3270 0,01057 0,1700 0,1136 0,5600 0,06359
0,0750 0,0341 0,3340 0,01138 0,1750 0,1175 0,5680 0,06677
0,0775 0,0358 0,3410 0,01219 0,1800 0,1224 0,5770 0,07063
0,0800 0,0375 0,3480 0,01304 0,1850 0,1273 0,5870 0,07474
0,0825 0,0392 0,3550 0,01392 0,1900 0,1323 0,6960 0,07885
0,0850 0,0410 0,3610 0,01479 0,1950 0,1373 0,6050 0,08304
0,0875 0,0428 0,3680 0,01574 0,2000 0,1424 0,6150 0,08756
0,0900 0,0446 0,3750 0,01672 0,2050 0,1475 0,6240 0,09104
0,0925 0,0464 0,3810 0,01792 0,2100 0,1527 0,6330 0,09663
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Continuación de la tabla IV. 
 
 
Fuente: Infom. Relaciones hidráulicas. p. 26. 
  
d/D a/A v/V q/Q d/D a/A v/V q/Q
0,2200 0,1631 0,6510 0,10619 0,5900 0,6140 1,0700 0,65488
0,2250 0,1684 0,6590 0,11098 0,6000 0,6265 1,0700 0,64157
0,2300 0,1436 0,6690 0,11611 0,6100 0,6389 1,0800 0,68876
0,2350 0,1791 0,6760 0,12109 0,6200 0,6513 1,0800 0,70537
0,2400 0,1846 0,6840 0,12623 0,6300 0,6636 1,0900 0,72269
0,2450 0,1900 0,6920 0,13148 0,6400 0,6759 1,0900 0,73947
0,2500 0,1955 0,7020 0,13726 0,6500 0,6877 1,1000 0,75510
0,2600 0,2066 0,7160 0,14793 0,6600 0,7005 1,1000 0,77339
0,2700 0,2178 0,7300 0,15902 0,6700 0,7122 1,1100 0,78913
0,3000 0,2523 0,7760 0,19580 0,7000 0,7477 1,1200 0,85376
0,3100 0,2640 0,7900 0,20858 0,7100 0,7596 1,1200 0,86791
0,3200 0,2459 0,8040 0,22180 0,7200 0,7708 1,1300 0,88384
0,3300 0,2879 0,8170 0,23516 0,7300 0,7822 1,1300 0,89734
0,3400 0,2998 0,8300 0,24882 0,7400 0,7934 1,1300 0,91230
0,3500 0,3123 0,8430 0,26327 0,7500 0,8045 1,1300 0,92634
0,3600 0,3241 0,8560 0,27744 0,7600 0,8154 1,1400 0,93942
0,3700 0,3364 0,8680 0,29197 0,7700 0,5262 1,1400 0,95321
0,3800 0,3483 0,8790 0,30649 0,7800 0,8369 1,3900 0,97015
0,3900 0,3611 0,8910 0,32172 0,7900 0,8510 1,1400 0,98906
0,4000 0,3435 0,9020 0,33693 0,8000 0,8676 1,1400 1,00045
0,4100 0,3860 0,9130 0,35246 0,8100 0,8778 1,1400 1,00045
0,4200 0,3986 0,9210 0,36709 0,8200 0,8776 1,1400 1,00965
0,4400 0,4238 0,9430 0,39963 0,8400 0,8967 1,1400 1,03100
0,4500 0,4365 0,9550 0,41681 0,8500 0,9059 1,1400 1,04740
0,4600 0,4491 0,9640 0,43296 0,8600 0,9149 1,1400 1,04740
0,4800 0,4745 0,9830 0,46647 0,8800 0,9320 1,1300 1,06030
0,4900 0,4874 0,9910 0,48303 0,8900 0,9401 1,1300 1,06550
0,5000 0,5000 1,0000 0,50000 0,9000 0,9480 1,1200 1,07010
0,5100 0,5126 1,0090 0,51719 0,9100 0,9554 1,1200 1,07420
0,5200 0,5255 1,0160 0,53870 0,9200 0,9625 1,1200 1,07490
0,5300 0,5382 1,0230 0,55060 0,9300 0,9692 1,1100 1,07410
0,5400 0,5509 1,0290 0,56685 0,9400 0,9755 1,1000 1,07935
0,5500 0,5636 1,0330 0,58215 0,9500 0,9813 1,0900 1,07140
27 
 
2.1.4.8.3. Cotas invert 
 
Esta cota se sitúa en la parte inferior de la tubería, es el nivel que marca la 
profundidad al principio y al final de la tubería. Esta profundidad debe ser tal que 
permita la correcta transmisión que las cargas vivas aportan al suelo. 
 
Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones para garantizar 
el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado: 
 
 Caso 1: A = B 
 
Cuando la tubería de entrada y salida del pozo de visita poseen el mismo 
diámetro, como mínimo deberán estar separadas 3 cms. 
 
CIS = CIE − 0,03 
 
Donde: 
CIS = cota invert de salida 
CIE = cota invert de entrada 
 
 Caso 2: A < B 
 
Cuanto el diámetro de la tubería de entrada es menor que el de la tubería 
de salida, la separación no podrá ser menor que la diferencia entre el diámetro 
de dichas tuberías. 
 






∅B = diámetro de la tubería saliente en metros 
∅A = diámetro de la tubería entrante en metros 
 
 Caso 3: A = B = C = D 
 
Cuando las tuberías entrantes son del mismo diámetro que la tubería 
saliente, la tubería de salida deberá tener 3 cms debajo de la tubería más baja. 
  
 Caso 4: A ≠ B ≠ C ≠ D 
 
Cuando las tuberías entrantes y la tubería saliente sean todas de 
diferentes diámetros, deberán cumplir con todos los casos previamente 
mencionados. 
 
2.1.4.9. Ejemplo de cálculo de un tramo del drenaje 
 
Como ejemplo de cálculo se diseñará el tramo comprendido entre el pozo 





 Parámetros de diseño 
 




Fuente: elaboración propia. 
 








(96,02 − 93,05) mts
56,18 mts
∗ 100 = 5,29 % 
 
 Población futura 
 
Viviendas tramo anterior = 250+112 = 362 viviendas 






























P0 = Viviendas ∗ habitantes 
 
P0 = (362 viviendas) ∗ 6 habs = 2 172 habitantes 
 
Pf = Po ∗ (1 + R)
n 
 





≅ 4 548 habitantes 
 
 Integración caudal sanitario 
 
o Caudal domiciliar 
 
Qdom =







sg ∗ 4 548 habs ∗ 0.85
86 400
= 6,7115 lts sg⁄  
 
o Caudal de infiltración 
 
Qinf  =







km ∗ dia ∗
(54,93 mts + 362 ∗ 6 mts)/1 000
86 400

















hab ∗ día ∗ 2 172 habs
86 400
= 1,2569 lts sg⁄  
 
o Caudal comercial 
 
Qcom  = Dot ∗ A 
 
Qcom  = 0,50 
lts
sg ∗ Ha
∗ 0 Ha = 0 lts sg⁄  
 
Debido a la ausencia de comercios, en dicho tramo su aporte es nulo. 
 
o Caudal Industrial 
 
Qind  = Dot ∗ A 
 




(2 938,05 + 21 444,46)km2
10 000
= 3,6574 lts sg⁄  
 
o Caudal sanitario 
 
Qs = Qdom + Qinf + Qci + Qcom + Qind 
 













4 548 habs 
= 0,0026 
 
FQM (actual) = 0,0039 lts/sg 
FQM (futuro) = 0,0026 lts/sg 
 
Para el diseño de dicho proyecto se optó por utilizar el valor más crítico de 
los dos resultados obtenidos (FQM actual), debido a que ambos resultados 
estuvieron dentro de los límites establecidos por el reglamento del INFOM. 
 
 Factor de Harmond 
 
FH =
18 + √Pf/1 000




18 + √4 548 habs/1 000
4 + √4 548 habs/1 000
= 3,2829 
 
 Caudal de diseño 
 
Qd = Habs ∗ FQM ∗  FH 
 




 Diseño hidráulico 
 
Diámetro propuesto = 8” P.V.C. 
Pendiente propuesta = 3,90 % 
Diámetro de pozo = 1,25 mts. 
 






























= 2,71 mts sg⁄  
 
o Caudal a sección llena 
 





Q = 2,71 mts sg⁄ ∗ [
π
4
∗ (8 " ∗ 0,0254)2] mts2 = 0,087 mts3 sg⁄  
Q = 87,844 lts sg⁄  
 
o Relaciones hidráulicas 
 











Para una relación q/Q = 0.664 se obtiene de la tabla IV, las siguientes 
relaciones: 
 












o Velocidad a sección parcial 
 




 Velocidad máxima y mínima 
 
0,60 mts sg⁄ < 2,90 mts sg⁄ < 3,00 mts sg⁄   Cumple 
 
 Tirante máximo y mínimo 
 





 Cotas invert 
 
DHD = 56,18 mts −
(1,25 mts + 1,25 mts)
2
= 54,93 mts 
 
o Pozo de visita PVS-4B 
 
Diámetro entrante = 8 ” 
Diámetro saliente = 8 ” 
Caso 1 
CIE = 90,32 
 
CIS = 90,32 − 0,10 = 90,22 
 
o Pozo de visita PVS-5B 
 
Diámetro entrante = 8 ” 
Diámetro saliente = 8 ” 
Caso 1 
 
CIE =  90,22 − (54,93 mts ∗
3,90
100
) = 88,08 
 
CIS =  88,08 − 0,66 = 87,40 
 
Debido a las irregularidades del terreno en este caso fue necesario 
aumentar la profundidad de la tubería con el fin de cumplir con el recubrimiento 




Como consecuencia de esto, debido a la diferencia entre las cotas invert de 
entrada y salida del pozo de visita PVS-5B, es necesario hacer uso de una 
estructura de disipación, en este caso un colchón de agua de 0,20 mts. 
 
 Profundidad del pozo de visita 
 
o Pozo de visita PVS-5B 
 
Cota de terreno = 93,05 
Cota invert de salida = 87,40 
 
H = CT − CIS 
 
H = 93,05 − (87,40 + 0,20 mts) = 5,85 mts 
 
2.1.4.10. Punto de desfogue 
 
Debido a la topografía del sector no fue posible focalizar toda la red hacia 
un mismo punto de descarga, por lo que fue necesario descentralizar el proyecto 
en tres puntos principales. Para los colectores principales A y B se propone la 
implementación de dos plantas de tratamiento primario para readecuar las aguas 
servidas previo a su descarga a cuerpos receptores, en este caso un río.  
 
Para el colector principal C, debido a que el punto más bajo de dicha parte 
se encuentra aún dentro de los limites urbanos, no es posible implementar una 
planta de tratamiento primario, ya que no se posee el espacio suficiente. La 
propuesta para este caso es la implementación de biodigestores, ya que el caudal 




Debido a que las pendientes del terreno son muy pronunciadas en el punto 
de descarga, se tiene previsto implementar un disipador de energía del tipo canal 
de rápidas con tapadera y columpio. 
 
Figura 3. Canal de rápidas con tapadera y columpio (C.R.T.C.) 
 
Fuente: VILLAMARIN, Soraida. Manual básico de diseño de estructuras de 




Los planos que conforman el presente proyecto son los siguientes: 
 
 Planta de curvas de nivel 
 Planta de densidad de vivienda 
 Planta general del proyecto 
 Planta y perfil del proyecto 
 Detalles generales de obras complementarias 
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2.1.4.12. Presupuesto de alcantarillado sanitario 
 
A continuación, se detalla el presupuesto para la realización del 
alcantarillado sanitario. 
 










1,01 Metro 5757,71 4,54Q              Q            26 140,00 
1,02 Metro2 3742,51 169,59Q          Q          634 692,53 
660 832,53Q          
2,00
2,01 Unidad 76,00  Q     9 566,92  Q          727 085,92 
2,02 Unidad 18,00  Q   33 342,44  Q          600 163,92 
2,03 Unidad 23,00  Q   11 707,19  Q          269 265,37 
2,04 Unidad 6,00  Q   39 664,23  Q          237 985,38 
2,05 Unidad 833,00  Q        659,37  Q          549 255,21 
2 383 755,80Q       
3,00
3,01 Metro 3800,26  Q        464,97  Q      1 767 006,89 
3,02 Metro 608,20  Q        771,02  Q          468 934,36 
3,03 Metro 604,26  Q        824,65  Q          498 303,01 
3,04 Metro 81,89  Q        993,85  Q            81 386,38 
3,05 Metro 514,81  Q     1 268,26  Q          652 912,93 
3,06 Metro 3748,50  Q        241,15  Q          903 950,78 
4 372 494,35Q       
4,00
4,01 Ton-m 1008,60 1 932,00Q      Q      1 948 615,20 
1 948 615,20Q       







Suministro e instalación de tubería PVC 10''Norma 3034 (incluye 
excavación Hpromedio= 3,4 m, relleno con material selecto De/2 + 
plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de material 
sobrante)
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 1,25m de Hprom = 
2,55 m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 1,5m de Hprom = 
2,6 m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 1,25m de Hprom = 
5,3 m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 1,5m de Hprom = 
5,4 m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
Construcción de candelas para drenaje sanitario, diámetro de 12" 
Profundidad (1.15m) + pozos de concreto de 12"
SUB TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
Replanteo topográfico -planimetría y altimetría- (incluye cuadrilla de 
topografía y equipo)
Demolición de pavimento flexible existente (incluye corte, 
demolición, retiro y acarreo)
Restitución del Asfalto espesor 0,05 m (Mezcla asfáltica en caliente)
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC 6''Norma 3034 (incluye 
excavación Hpromedio= 3,05 m, relleno con material selecto De/2 + 
plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de material 
sobrante)
Suministro e instalación de tubería PVC 8''Norma 3034 (incluye 
excavación Hpromedio= 4,8 m, relleno con material selecto De/2 + 
plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de material 
sobrante)
Suministro e instalación de tubería PVC 12''Norma 3034 (incluye 
excavación Hpromedio= 3 m, relleno con material selecto De/2 + 
plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de material 
sobrante)
Suministro e instalación de tubería PVC 6''Norma 3034 (incluye 
excavación Hpromedio= 3,05 m, relleno con material selecto De/2 + 
plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de material 
sobrante)
Suministro e instalación de tubería PVC Norma 3034 4" (incluye 
excavación Hmin= 1.50 m, relleno con material selecto De/2 + 
plantilla 0.10 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de material 




2.2. Diseño de alcantarillado pluvial 
 
A continuación se describen todos los elementos tomados en cuenta para 
el diseño del sistema de alcantarillado pluvial: 
 
2.2.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto abarca el diseño del sistema de alcantarillado pluvial, el cual se 
constituye de una red principal y ramales secundarios de una longitud 
aproximada de 5,88 kilómetros, basado en las especificaciones técnicas del 
Reglamento para diseño y construcción de drenajes de la ciudad de Guatemala 
y del Instituto de Fomento Municipal. Para un periodo de diseño de 25 años. 
 
El sistema está conformado por 123 pozos de visita de 1,50, 1,75 y 2,00 
metros de diámetro, con tubería de PVC de 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 
y 60 ” de diámetro. 
 
2.2.2. Normas de diseño de alcantarillado pluvial 
 
Las normas de diseño establecen parámetros que, bajo su cumplimiento, 
garantizan el correcto funcionamiento del sistema a implementar. Para un 
sistema de alcantarillado sanitario se debe considerar: 
 
2.2.2.1. Velocidad máxima y mínima 
 
Esta se determina por medio de la ecuación de Manning y de las relaciones 
hidráulicas para conductos circulares (q/Q, v/V y d/D). El diseño del proyecto se 




La velocidad máxima está en función del material de la tubería, el 
reglamento especifica que sea de 5,00 mts/sg para no permitir el degrade de la 
tubería por erosión. 
 
La velocidad mínima se determinó para permitir el arrastre de sedimentos 
dentro de la tubería, siendo esta según el reglamento de 0,75 mts/sg. 
 
2.2.2.2. Tirante máximo y mínimo 
 
El tirante es la profundidad que adquiere el flujo dentro de la tubería, este 
debe poseer una profundidad mínima del 10 % del diámetro de la tubería para 
que se cree arrastre de sedimentos y un máximo del 90 %, debido a que los 
alcantarillados funcionan como canales abiertos, por lo que no trabajan a presión. 
 
2.2.2.3. Periodo de retorno 
 
Se define como el intervalo de recurrencia, en promedio, en que se 
presentan precipitaciones que exceden o igualan una magnitud específica.  
 
Dependiendo del tipo de estructura a trabajar, se debe medir la importancia 
que esta tiene, ya que una estructura que su falla implica grandes consecuencias, 
posee un periodo de retorno alto, lo que resulta en un elevado índice de 
seguridad, al mismo tiempo que un costo elevado de elaboración de dicha obra. 
En la siguiente tabla se pueden observar los periodos de retorno para los 
diferentes tipos de estructuras de control de agua. 
 
Para este proyecto, por ser un alcantarillado urbano, se optó por un periodo 












2.2.2.4. Pozos de visita 
 
Son elementos que permiten la inspección y mantenimiento de las redes de 
alcantarillado, están compuestos de una sección de forma cilíndrica y de cono 
truncado de ladrillo tayuyo, con brocal y tapadera de concreto reforzado. Su 
ubicación será bajo los siguientes criterios: 
 
 Al inicio de cada tramo 
 En cambios de dirección en el plano horizontal 
 En distancias no mayores a 100 metros en trayectoria recta 
 En cambios del diámetro de tubería 
 En cambios de pendiente 




El diámetro interno del pozo de visita está en función del diámetro de la 
tubería saliente, siendo como se expresó previamente en la tabla I, Diámetros de 
pozos de visita. 
 
2.2.2.4.2. Refuerzo estructural 
 
Dependiendo de la profundidad que presenten los pozos de visita se pueden 
clasificar en tres tipos, como se expresó previamente en la tabla II, Refuerzo 





2.2.2.4.3. Disipadores de energía 
 
Para un sistema de alcantarillado pluvial se pueden emplear elementos 
disparadores de energía para los siguientes casos: 
 
 Caso 1 
Cuando la diferencia entre la cota invert de entrada y de salida producen 
una caída mayor a 25 cms pero menor a 76 cms, se debe emplear un colchón de 
agua de 20 cms de profundidad. 
 
 Caso 2 
Cuando la diferencia entre la cota invert de entrada y de salida producen 
una caída mayor a 0,75 mts pero menor a 2,01 mts, se debe emplear un codo a 
45 °. 
 
 Caso 3 
Cuando la diferencia entre la cota invert de entra y de salida producen una 
caída mayor a 2,00 mts, se debe emplear estructuras de bandejas. 
 




Fuente: Criterio establecido por la Municipalidad de Villa Nueva. 
 
La separación de las bandejas será de 0,50 mts entre cada una. 







Figura 4. Disipador de bandejas 
 





2.2.2.5. Diámetros mínimos de tubería 
 
Según lo establecido por Reglamento para diseño y construcción de 
drenajes de la ciudad de Guatemala, el diámetro mínimo para tubería de PVC en 
tramos iniciales será de 8 ” de diámetro. Para el presente diseño se optó por 
utilizar un diámetro mínimo de 10 ”, debido a las fuertes precipitaciones que dicho 
sector. 
 
2.2.2.6. Profundidad y ancho de zanja 
 
La profundidad de la tubería se determinó que debe ser de al menos 1,20 
metros de recubrimiento en área donde circulen vehículos pesados, pudiendo ser 
menor en áreas de tráfico liviano. 
 
Al mismo tiempo el ancho de zanja debe ser lo suficiente para que permita 
los trabajos para la conformación del fondo y la colocación de la tubería como se 




La ubicación de los tragantes será de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 En los puntos bajos de las calles, al final de cada cuadra a 3,00 metros de 
separación de la esquina.  
 En puntos intermedios, cuando el caudal acumulado provoque un tirante 
de agua superior a 0,10 metros o el espejo de agua sea mayor o igual a la 
mita del ancho de la calle.  
 Se colocarán únicamente en calles con pavimento y con bordillo, en las 
calles que se pavimentarán y cuando haya información de la rasante.  
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 La distancia entre sumideros varía de acuerdo al tipo de calle y a la 
intensidad de las lluvias de la zona.  
 
2.2.3. Diseño del sistema 
 
A continuación se presentan todos los cálculos realizados para la 
determinación de las variables relevantes para el diseño de un sistema de 
alcantarillado, siendo estas: 
 
2.2.3.1. Método racional 
 
Este método determina el caudal que se produce de la precipitación por 
medio de su intensidad, el área tributaria y el coeficiente de escorrentía de dicho 
sector. 
 
2.2.3.1.1. Caudal de diseño 
 
Este se determina por medio de la siguiente relación: 
 
Qd =





Qd = caudal de diseño [mts3/sg] 
C = coeficiente de escorrentía 
I = intensidad de lluvia [mm/h] 





2.2.3.1.2. Área tributaria 
 
Estará conformada por todas las áreas o sectores que aporten flujo 
superficial al tramo en estudio, más las áreas previamente drenadas; para ello es 
necesario tener presente la topografía del lugar, para determinar el recorrido y 
dirección que tendrá el flujo. 
 









2.2.3.1.3. Tiempo de concentración 
 
Es el tiempo necesario para que el flujo superficial recorra desde el punto 
más remoto hasta el punto de interés, en este caso el acceso a la red de 
alcantarillado. El tiempo de concentración se determina de dos formas, siendo 
estas: 
 
 Para tramos iniciales, se determinó por medio del método de la 
Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration). 
 
tc =





tc = tiempo de concentración inicial [min] 
C = coeficiente de escorrentía 
L = longitud del flujo superficial [ft] 
S = pendiente de la superficie [%] 
 
 Para tramos posteriores se determinará por medio del método: 
 






T2 = tiempo de concentración del tramo en estudio [min] 
T1 = tiempo de concentración del tramo anterior [min] 
L = longitud del tramo en estudio [mts] 




2.2.3.1.4. Intensidad de lluvia 
 
Se define como la tasa promedio de precipitación en milímetros por hora 
para una cuenca o subcuenca de drenaje. La intensidad de lluvia se determina 







I = intensidad de lluvia [mm/h] 
A = constante en función de la estación y periodo de retorno 
B = constante en función de la estación y periodo de retorno 
tc = tiempo de concentración [min] 
n = constante en función de la estación y periodo de retorno 
 
Para este proyecto se utilizaron los datos de la estación hidrológica 
INSIVUMEH, ubicada en el departamento de Guatemala para un periodo de 
retorno de 25 años. 
 




Fuente: Informe de Intensidad de Lluvias, Insivumeh. p. 5. 
 
  
Tr 2 5 10 20 25 30 50 100
A 1 970 7 997 1 345 720 820 815 900 890
B 15 30 9 2 2 2 2 2
n 0,958 1 ,161 0 ,791 0 ,637 0 ,656 0 ,65 0 ,66 0 ,649




2.2.3.1.5. Coeficiente de escorrentía 
 
El coeficiente de escorrentía es la variable menos precisa en el método 
racional, esta depende de diversos factores como las características y 
condiciones del suelo, la intensidad de la lluvia, el nivel freático, vegetación, entre 
otros. Por lo que son necesarias visitas de campo para la estimación de la 








C = coeficiente de escorrentía promedio 
c = coeficiente de escorrentía del área parcial 
A = áreas parciales [Ha o mts2] 
 
Como parámetros medibles y comparables se utilizaron los valores 
establecidos por la ciudad de Austin Texas para los coeficientes de escorrentía 














2.2.3.2. Diseño de secciones y pendientes 
 
Para el diseño del sistema pluvial por medio de la ecuación de Manning para 
flujos en canales abiertos y las relaciones hidráulicas para conductos circulares, 
de determinaron los diámetros, pendientes y cotas que la tubería debe utilizar en 
cada tramo.  
 
2.2.3.2.1. Ecuación de Manning 
 
El flujo dentro de un sistema de alcantarillado pluvial funciona de la misma 
manera que en canales abiertos, por lo que es posible hacer uso la ecuación de 











Partiendo de esta ecuación se obtiene, para secciones circulares totalmente 
















V = velocidad [mts/sg] 
n = coeficiente de rugosidad del material 
RH = radio hidráulico de la sección [mts] 
D = diámetro de la sección [mts] 





2.2.3.2.2. Relaciones Hidráulicas 
 
Este método consiste en determinar la relación entre el caudal del flujo de 
la sección parcial y la sección llena (q/Q) buscando el valor más cercano; luego 
se toman las relaciones de velocidad (v/V) y tirante (d/D) entre dichas secciones 
y, una vez obtenida la velocidad de la sección llena, se obtienen los datos 
necesarios para el chequeo de su correcto funcionamiento. Dichos valores se 
pueden verificar en la tabla IV, Relaciones hidráulicas para secciones 
circulares. 
 
2.2.3.2.3. Cotas invert 
 
Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones para garantizar 
el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado: 
 
 Caso 1: A = B 
 
Cuando la tubería de entrada y salida del pozo de visita poseen el mismo 
diámetro, como mínimo deberán estar separadas 3 cms. 
 
CIS = CIE − 0,03 
 
Donde: 
CIS = cota invert de salida 





 Caso 2: A < B 
 
Cuanto el diámetro de la tubería de entrada es menor que el de la tubería 
de salida la separación no podrá ser menor que la diferencia entre el diámetro de 
dichas tuberías. 
 
CIS = CIE − (∅B − ∅A) 
 
Donde: 
∅B = diámetro de la tubería saliente en metros 
∅A = diámetro de la tubería entrante en metros 
 
 Caso 3: A = B = C = D 
 
Cuando las tuberías entrantes son del mismo diámetro que la tubería 
saliente, la tubería de salida deberá de estar 3 cms debajo de la tubería más baja. 
  
 Caso 4: A ≠ B ≠ C ≠ D 
 
Cuando las tuberías entrantes y la tubería saliente sean todas de 






2.2.3.3. Diseño de tragantes 
 
Son estructuras de concreto ubicadas en los extremos o transversalmente 
sobre las calles, cuyo propósito es captar la precipitación y dar acceso a la red 
de alcantarillado. 
 




Fuente: HINDMAN, Paul. Obras accesorias drenaje pluvial. p. 45. 
 
Figura 7. Sección transversal de calle 
 
 




Para realizar su cálculo es necesario determinar las características 
geométricas de un tragante siendo estas como se muestra en la figura 7. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD, 2017. 
 
2.2.3.3.1. Caudal de diseño 
 
Para el diseño de tragantes se debe determinar el caudal que circula sobre 
el área de calle a drenar. 
 
Qd =





Qd = caudal de diseño [mts3/sg] 
C = coeficiente de escorrentía de la superficie 
I = intensidad de lluvia del tramo en estudio [mm/h] 










Wc = ancho de calle [mts] 
DHD = distancia horizontal de diseño [mts] 
 
2.2.3.3.2. Espejo de agua 
 
Es el ancho de la superficie libre del agua en la sección de un canal. Se 











T = espejo de agua [mts] 
Qd = caudal de diseño [mts3/sg] 
n = coeficiente de rugosidad de la superficie 
Ku = constante para el sistema internacional [0,376] 
Sx = pendiente transversal [mts/mts] 





2.2.3.3.3. Tirante de agua 
 
Es la profundidad de la sección de un canal. Se determina de la siguiente 
ecuación: 
 
d = T ∗ Sx 
 
Donde: 
d = tirante de agua [mts] 
T = espejo de agua [mts] 
Sx = pendiente transversal [mts/mts] 
 
2.2.3.3.4. Caudal parcial 
 
Por diversos factores, los tragantes en ocasiones no son capaces de 
interceptar todo el flujo, o bien debido a las pendientes muy bajas el tirante y 
espejo de agua sobrepasan sus límites, por lo que es necesario agregar un 
tragante equidistando cada uno en dicho tramo, lo cual reduce la carga. 
 









QP = caudal parcial [mts3/sg] 




En el caso de que no sea necesario utilizar tragantes en el tramo en estudio, 
obviar este paso. 
 
2.2.3.3.5. Relación de flujo 
 
Este factor establece la relación entre el flujo frontal con el flujo total del 
canal. Se determina de la siguiente ecuación: 
 








EO = relación de flujo 
W = ancho de depresión del canal [mts] 
T = espejo de agua [mts] 
 
2.2.3.3.6. Pendiente de acceso al 
tragante 
 
Esta pendiente se forma con el ancho y depresión de acceso al tragante, 









S’W = pendiente de acceso al tragante [mts/mts] 
a = altura de depresión del canal [mts] 
W = ancho de depresión del canal [mts] 
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2.2.3.3.7. Pendiente transversal 
equivalente 
 
Es el resultado de la combinación de la pendiente transversal en la 
depresión del tragante y de la calle. Se obtiene de la siguiente ecuación: 
 
Se = Sx + S′W ∗ EO 
 
Donde: 
Se = pendiente transversal equivalente [mts/mts] 
Sx = pendiente transversal de la calle [mts/mts] 
S’W = pendiente de acceso al tragante [mts/mts] 
EO = relación de flujo 
 
2.2.3.3.8. Longitud efectiva 
 
Es la longitud requerida por la abertura del tragante para captar el 100 % 
del flujo en el canal. Se determina de la siguiente ecuación: 
 










LT = longitud efectiva del tragante [mts] 
KT = constante para el sistema internacional [0,817] 
QP = caudal en la sección del canal [mts3/sg] 
SL = pendiente longitudinal [mts/mts] 
n = coeficiente de rugosidad de la superficie 
Se = pendiente transversal equivalente [mts/mts] 
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2.2.3.3.9. Eficiencia del tragante 
 
Mide la capacidad del tragante de captar todo el flujo que fluye sobre la 
sección del canal. Se determina con la siguiente ecuación: 
 








E = eficiencia del tragante [%] 
L = longitud propuesta para el tragante [mts] 
LT = longitud efectiva del tragante [mts] 
 
2.2.3.3.10. Caudal interceptado 
 
Es la cantidad de flujo que el tragante es capaz de interceptar. Se determina 
con la siguiente relación: 
 
Qi = QP ∗ E 
 
Donde: 
Qi = caudal interceptado [mts3/sg] 
QP = caudal en la sección del canal [mts3/sg] 





2.2.3.3.11. Caudal derivado 
 
Se conoce como la cantidad del flujo que el tragante no es capaz de 
interceptar, por lo que se debe considerar en hacer uso de otro tragante o bien 
considerarlo en el tramo siguiente. Se determina con la siguiente relación: 
 
Qb = QP − Qi 
 
Donde: 
Qb = caudal derivado [mts3/sg] 
QP = caudal en la sección del canal [mts3/sg] 







2.2.3.4. Ejemplo de cálculo de un tramo del drenaje 
 
Como ejemplo de cálculo se diseñará el tramo comprendido entre el pozo 
de visita PVP-5B hacia el PVP-6B. 
 
 Parámetros de diseño 
 




Fuente: elaboración propia. 
 










∗ 100 = 5,18 % 
 
 Área tributaria 
 
Área tributaria tramo anterior = 6 3168,37 + 1 7247,85 = 8 0416,22 mts2 
= 8,042 Ha 













Área tributaria acumulada  = 8,042 + 0,295 = 8,337 Ha 
 
 Coeficiente de escorrentía 
 
Tabla XII. Áreas tributarias y coeficientes de escorrentía 
 
 








(305 687,38 ∗ 0,88 + 229 265,54 ∗ 0,42 + 103 397,64 ∗ 0,86) mts2
(305 687,38 + 229 265,54 + 103 397,64) mts2
= 0,71 
 
 Tiempo de concentración 
 





T2 = 13,98 min +
51,45 mts
60 ∗ 4,50 mts sg⁄
= 14,18 min 
 
 Intensidad de lluvia 
 
Tr  = 25años 
Estación = Insivumeh 
A  = 820 
Superficie Áreas [mts
2] C
Casas 305 687,38 0,88
Patios 229 265,54 0,42
Calles y banquetas 103 397,64 0,86
65 
 
B  = 2 








(2 + 14,18 min)0,656
= 132,07 mm h⁄  
 
 Caudal de diseño 
 
Qd =





0,71 ∗ 132,07 mm h⁄ ∗ 8,337 Ha
360
= 2,172 mts3 sg⁄  
 
 Diseño hidráulico 
 
Diámetro propuesto = 36 ” P.V.C. 
Pendiente Propuesta = 1,45 % 
Diámetro de pozo = 2,00 mts. 
 


































o Caudal a sección llena 
 





Q = 4,50 mts sg⁄ ∗ [
π
4
∗ (36 " ∗ 0,0254)2] mts2 = 2,864 mts3 sg⁄  
 
o Relaciones hidráulicas 
 









Para una relación q/Q = 0,758 se obtiene de la tabla IV, las siguientes 
relaciones: 
 












o Velocidad a sección parcial 
 





 Velocidad máxima y mínima 
 
0,75 mts sg⁄ < 4,95 mts sg⁄ < 5,00 mts sg⁄   Cumple 
 
 Tirante máximo y mínimo 
 
10 % < 65,10 % < 90 % Cumple 
 
 Cotas invert 
 
DHD = 53,45 mts −
(2,00 + 2,00) mts
2
= 51,45 mts 
 
o Pozo de visita PVS-5B 
 
Diámetro entrante = 36 ” 
Diámetro saliente = 36 ” 
Caso 1 
CIE = 92,77 
 
CIS = 92,77 − 2,13 = 90,64 
 
Debido a las irregularidades del terreno, en este caso fue necesario 
aumentar la profundidad de la tubería con el fin de cumplir con el recubrimiento 
mínimo que debe tener para evitar daños. Como resultado es necesario el uso 




o Pozo de visita PVS-6B 
 
Diámetro entrante = 36 ” 
Diámetro saliente = 36 ” 
Caso 1 
 
CIE =  90,64 − (51,45mts ∗
1,45
100
) = 89,89 
 
CIS =  89,89 − 2,27 = 87,62 
 
Debido a las irregularidades del terreno, en este caso fue necesario 
aumentar la profundidad de la tubería con el fin de cumplir con el recubrimiento 
mínimo que debe tener para evitar daños. Como resultado es necesario el uso 
de estructuras de disipación, en este caso el uso de bandejas. 
 
 Profundidad del pozo de visita 
 
o Pozo de visita PVS-5B 
 
Cota de terreno = 95,89 
Cota invert de salida = 90,64 
 
H = CT − CIS 
 










o Caudal de diseño 
 
Qd =







∗ 53,45 mts = 177,99 mts2 ≈ 0,0177 Ha 
 
Qd =
0,71 ∗ 132,07 ∗ 0,0177
360
= 0,0053 mts3 sg⁄   
 











0,0053 mts3 sg⁄ ∗ 0,016








  Cumple 
 
o Tirante de agua 
 
d = T ∗ Sx 
 






∗ Sx  Cumple 
 










= 0,0053 mts3 sg⁄  
 
o Relación de flujo 
 


























o Pendiente equivalente transversal 
 
Se = Sx + S′W ∗ EO 
 
Se = 0,025 + 0,083 ∗ 0,741 = 0,087 
71 
 
o Longitud efectiva 
 









LT = 0,817 ∗ 0,0053 mts
3 sg⁄
0,42









Para L =1,50 mts 












∗ 100 = 93,21 % 
 
o Caudal interceptado 
 
Qi = QP ∗ E 
 




= 0,0049 mts3 sg⁄  
 
o Caudal derivado 
 
Qb = QP − Qi 
 
Qb = (0,0053 − 0,0049) mts




2.2.3.5. Presupuesto de alcantarillado pluvial 
 
A continuación, se muestra la elaboración del presupuesto para la 
realización de un alcantarillado pluvial. 
 








1,01 Metro 5 757,71 4,54Q              Q            26 140,00 
1,02 Metro2 3 742,51 169,59Q          Q          634 692,53 
660 832,53Q          
2,00
2,01 Unidad 55,00  Q   10 543,59  Q          579 897,45 
2,02 Unidad 9,00  Q   39 827,66  Q          358 448,94 
2,03 Unidad 10,00  Q   18 448,52  Q          184 485,20 
2,04 Unidad 16,00  Q   39 316,59  Q          629 065,44 
2,05 Unidad 1,00  Q   66 904,12  Q            66 904,12 
2,06 Unidad 18,00  Q   21 313,32  Q          383 639,76 
2,07 Unidad 14,00  Q   44 503,42  Q          623 047,88 
2 825 488,79Q       
3,00
3,01 Metro 1 066,35  Q        611,91  Q          652 510,23 
3,02 Metro 716,15  Q        788,75  Q          564 863,31 
3,03 Metro 393,36  Q        956,70  Q          376 327,51 
3,04 Metro 742,37  Q     1 518,08  Q      1 126 977,05 
3,05 Metro 509,20  Q     2 171,89  Q      1 105 926,39 
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 1.75m de Hprom = 
6.5 m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 2m de Hprom = 3.45 
m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 2m de Hprom = 5.1 
m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
TUBERÍA DE CONDUCCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC 10'' Norma ASTM F949 
(incluye excavación Hpromedio= 2,75 m, relleno con material selecto 
De/2 + plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de 
material sobrante)
Suministro e instalación de tubería PVC 12'' Norma ASTM F949 
(incluye excavación Hpromedio= 3,1 m, relleno con material selecto 
De/2 + plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de 
material sobrante)
Suministro e instalación de tubería PVC 18'' Norma ASTM F949 
(incluye excavación Hpromedio= 3,8 m, relleno con material selecto 
De/2 + plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de 
material sobrante)
Suministro e instalación de tubería PVC 24'' Norma AASHTO M-304 
(incluye excavación Hpromedio= 4,2 m, relleno con material selecto 
De/2 + plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de 
material sobrante)
SUB TOTAL
Demolición de pavimento flexible existente (incluye corte, 




Suministro e instalación de tubería PVC 15'' Norma ASTM F949 
(incluye excavación Hpromedio= 2,55 m, relleno con material selecto 
De/2 + plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de 
material sobrante)
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 1.5m de Hprom = 
2.35 m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 1.75m de Hprom = 
3.45 m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 1.5m de Hprom = 
5.45 m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
Construcción de pozo de visita para drenaje sanitario, ladrillo tayuyo 
0.05x0.11x0.23 m + brocal, diámetro interno de 1.75m de Hprom = 
5.15 m  f´c 3000 psi y fy Grado 40
TRABAJOS PRELIMINARES












Los planos que conforman el presente proyecto son los siguientes: 
 
 Planta de curvas de nivel 
 Planta general del proyecto 
 Planta y perfil del proyecto 
 Detalles generales de obras complementarias 
  
3,06 Metro 621,78  Q     3 269,13  Q      2 032 679,65 
3,07 Metro 319,39  Q     4 058,83  Q      1 296 349,71 
3,08 Metro 341,12  Q     5 570,74  Q      1 900 290,83 
3,09 Metro 100,73  Q     5 983,51  Q          602 718,96 
3,10 Metro 395,51  Q     6 400,18  Q      2 531 335,19 
3,11 Metro 186,26  Q     6 861,70  Q      1 278 060,24 
13 468 039,07Q     
4,00
4,01 Ton-m 1 008,60 1 932,00Q      Q      1 948 615,20 
1 278 060,24Q       
5,00
5,01 Unidad 210,00 7 278,71Q      Q      1 528 529,10 
1 528 529,10Q       
Q19 760 949,73COSTO TOTAL ESTIMADO
TRABAJOS FINALES
Suministro e instalación de tubería PVC 42'' Norma AASHTO M-304 
(incluye excavación Hpromedio= 4,85 m, relleno con material selecto 
De/2 + plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de 
material sobrante)
Suministro e instalación de tubería PVC 48'' Norma ASTM F2307 
(incluye excavación Hpromedio= 5 m, relleno con material selecto 
De/2 + plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de 
material sobrante)
Suministro e instalación de tubería PVC 60'' Norma ASTM F2307 
(incluye excavación Hpromedio= 3,7 m, relleno con material selecto 
De/2 + plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de 
material sobrante)
Restitución del Asfalto espesor 0.05 m (Mezcla asfaltica en caliente)
SUB TOTAL
Suministro e instalación de tubería PVC 30'' Norma AASHTO M-304 
(incluye excavación Hpromedio= 4,7 m, relleno con material selecto 
De/2 + plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de 
material sobrante)
Suministro e instalación de tubería PVC 54'' Norma ASTM F2307 
(incluye excavación Hpromedio= 3,85 m, relleno con material selecto 
De/2 + plantilla 0,15 m, resto suelo natural, retiro y acarreo de 
material sobrante)
TRAGANTES TIPO R
Construcción de Tragante Tipo R (episo=0.30 m + No.4 @ 0.15 m 
ambos sentidos, epared=0.20 m + No.4 @ 0.25 m y @ 0.30 m, 




Suministro e instalación de tubería PVC 36'' Norma AASHTO M-304 
(incluye excavación Hpromedio= 4,05 m, relleno con material selecto 











1. La incorporación de un sistema de alcantarillado sanitario permitirá el 
correcto traslado y disposición del agua residual proveniente de viviendas, 
comercios e industrias, reduciendo drásticamente la contaminación y 
posibles contagios y diseminación de enfermedades gastrointestinales e 
infectocontagiosas, mejorando el nivel de vida de los habitantes. 
 
2. La implementación de un sistema de alcantarillado pluvial permitirá mitigar 
el deterioro y daño de las calles del sector por erosión, así mismo la 
reducción de accidentes, además de focos para la proliferación de 
vectores. 
 
3. El diseño de los sistemas de alcantarillado se realizó bajo el Reglamento 
y normas para diseño y construcción drenajes de la ciudad de Guatemala 
y del Instituto de Fomento Municipal (Infom), utilizando tubería de PVC que 
cumple con las normas ASTM D-3034 y ASTM F-949. 
 
4. Por medio del trabajo de campo se adquiere conocimiento y experiencia 
de los procedimientos y procesos a seguir durante las etapas de la 
planificación de un proyecto, permitiendo interactuar con todos los 







5. Por medio de la implementación de un sistema de tratamiento se evitará 
la contaminación o polución del suelo o cualquier cuerpo receptor de agua 
que tenga contacto con las aguas residuales recolectadas, reduciendo 
cualquier impacto sobre el medio ambiente. 
 
6. El costo directo del alcantarillado sanitario para dicho sector, es de             
Q. 9 365 697,88, con un costo unitario de Q. 1 626,15 por metro lineal, 
siendo el costo directo para el sistema de alcantarillado pluvial de                








1. Garantizar la supervisión técnica durante la ejecución de los proyectos 
para garantizar que la obra cumpla con la vida útil para la que fue 
diseñada. 
 
2. Brindar continuidad a los trabajos de mantenimiento de las obras, para que 
su funcionamiento sea eficiente durante su período de diseño y, así, 
mantener un mejor nivel de vida para los habitantes del sector. 
 
3. Incentivar a los habitantes del sector a adoptar una cultura de limpieza e 
higiene, esto con el fin de evitar la contaminación en las calles, lo cual 
repercute en la obstrucción de los tragantes reduciendo su eficiencia y 
provocando inundaciones. 
 
4. Implementar sistemas de tratamiento que su funcionamiento sea 
independiente de los pobladores, que sea gestionado por parte de la 
municipalidad para que el mantenimiento e inspección sea realizado de 
forma adecuada. 
 
5. Previo a la construcción de dichos sistemas de alcantarillado, se 
recomienda actualizar los precios unitarios de cada renglón, debido a que 
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Apéndice 3.  Planos del diseño de alcantarillado sanitario  
 
 Plano1: planta de curvas de nivel. 
 Plano 2: planta de densidad de vivienda 
 Plano 3: planta general 
 Planos del 4 al 26: planos planta y perfil 
























































Apéndice 4.  Planos del diseño de alcantarillado pluvial  
 
 Plano1: planta de curvas de nivel. 
 Plano 2: planta general 
 Planos del 3 al 25: planos planta y perfil 























Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD, 2017. 
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